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Resumen
En este artı´culo se propone un modelo para la prediccio´n de demanda de energı´a ele´ctrica a corto plazo empleando te´cnicas de
estimacio´n Set Membership. El modelo esta´ compuesto por una componente perio´dica y una componente no-lineal auto-regresiva
generada por un modelo no-parame´trico adaptable que incorpora datos recientes al conjunto de identificacio´n en cada iteracio´n del
algoritmo. El modelo es evaluado en un caso de estudio con mas de 13,000 muestras de demanda horaria a lo largo de tres an˜os,
registradas en un municipio rural de Colombia. El desempen˜o del estimador se compara con un modelo lineal auto-regresivo y un
modelo Set Membership con conjunto de identificacio´n fijo. Los resultados muestran que el estimador propuesto logra predecir la
demanda de energı´a con un error RMS inferior al 2.5 % en datos de validacio´n, empleando solo un 5 % de los datos disponibles
para la construccio´n del modelo.
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A Set-Membership approach to short-term electric load forecasting
Abstract
This work presents a model for the short-term forecast of electric load, based on Set-Membership techniques. The model is
formed by a periodic component and an adaptive non-linear autoregressive component. The identifications set of the non-linear
model is increased at each estimation step. The model is evaluated in a case study with more than 13,000 samples of hourly
sampled energy demand, registered during three years at a rural town in Colombia. The performance of the estimator is evaluated
and confronted to a linear autoregressive model and a standard Set-Membership model with fixed identification set. Results shows
that the proposed estimator is able to predict demand with an RMS error below 2.5 % for validation data, using just a 5 % of the
available dataset for the model identification.
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1. Introduccio´n
En los u´ltimos an˜os el consumo de energı´a ele´ctrica ha au-
mentando de forma significativa debido a la industrializacio´n y
al aumento de dispositivos ele´ctricos en los hogares (Parkpoom
et al., 2004). Dado que en la generacio´n de energı´a ele´ctrica
predominan fuentes provenientes de combustibles fo´siles, exis-
te una presio´n mundial para migrar la produccio´n a fuentes re-
novables y modernizar los sistemas ele´ctricos con el objetivo
de reducir la produccio´n de gases de efecto invernadero (Lopes
et al., 2007). Sin embargo, la integracio´n de fuentes renovables
no controlables plantea retos mayores a la operacio´n de los sis-
temas de potencia (Ueckerdt et al., 2015).
En la bu´squeda de soluciones para mejorar la eficiencia y
resiliencia de las redes ele´ctricas ha surgido el concepto de
micro-red (Alam et al., 2012). E´stos sistemas esta´n formados
por grupo de recursos interconectados de generacio´n y consu-
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mo de energı´a, que algunas veces integran fuentes no conven-
cionales (solar y/o eo´lica) y unidades de almacenamiento (ba-
terı´as y vehı´culos ele´ctricos), ver por ejemplo (Bordons et al.,
2015). Estas soluciones presentan alta variabilidad en la gene-
racio´n, debido a las fluctuaciones que presentan las fuentes re-
novables. Una de las formas de compensar estas fluctuaciones
es integrando sistemas de control que mantengan el balance en
la red. Para funcionar adecuadamente, estos sistemas requieren,
en su mayorı´a, modelos de prediccio´n de demanda en circuitos
de pequen˜a y mediana escala. Por ejemplo, en (He et al., 2016),
el prono´stico del consumo ele´ctrico en redes ele´ctricas permite
realizar la gestio´n de la demanda, la integracio´n de energı´as re-
novables, la planificacio´n y programacio´n del almacenamiento
de la energı´a.
De acuerdo con (He et al., 2016) y (Oliveira et al., 2011),
algunos factores externos causan gran influencia en la predic-
cio´n de la demanda ele´ctrica, tales como elementos clima´ticos
(e´poca del an˜o, la temperatura, la lluvia, etc.), factores tempo-
rales (vacaciones, an˜o nuevo, etc.) y factores atı´picos (huelgas,
dı´as de fiesta, etc.). Adicionalmente, la prediccio´n de deman-
da se puede efectuar en tres niveles: Prediccio´n a corto plazo
(Short Term Load forecasting-STLF) que abarca un horizonte
de segundos a horas (1 dı´a), prediccio´n a mediano plazo (Me-
dium Term Load forecasting-MTLF) que tiene un horizonte de
horas a semanas (1 dı´a a 1 an˜o) y prediccio´n a largo plazo, cuyo
horizonte es de an˜os (1 a 10 an˜os) (Alfares and Nazeeruddin,
2002). En este trabajo se desarrollan modelos de prediccio´n a
corto plazo.
En la literatura se encuentra diversas soluciones que permi-
ten realizar la prediccio´n de demanda a corto plazo. Estos mo-
delos varı´an en su complejidad y la informacio´n requerida para
resolver el problema de estimacio´n. Algunos modelos se ba-
san en principios fı´sicos de las cargas que consumen la energı´a,
entre ellos (Acosta et al., 2011) y (Mikati et al., 2012). Estas
soluciones son u´tiles cuando la cantidad de cargas es reduci-
da. En los casos en que no es posible caracterizar individual-
mente las cargas, las aproximaciones ma´s usadas son la regre-
sio´n mu´ltiple, modelos auto-regresivos con entradas exo´genas
(ARX), me´todos por lo´gica difusa, filtros de Kalman, sistemas
expertos, redes neuronales artificiales (RNA), entre otras (Al-
fares and Nazeeruddin, 2002). Las soluciones estadı´sticas re-
quieren para su desarrollo y sintonizacio´n que la demanda sea
modelada como un proceso estoca´stico, mientras que las solu-
ciones construidas como sistemas inteligentes no requieren el
modelado previo de la demanda, debido a que aprenden a partir
de la informacio´n contenida en datos histo´ricos. En particular,
las RNA presentan algunas ventajas como el aprendizaje adap-
table y la capacidad de generalizacio´n (Nose-Filho et al., 2011),
encontra´ndose varias investigaciones en torno a este enfoque
(Singh et al., 2015; Yalcinoz and Eminoglu, 2005; Dwijayan-
ti and Hagan, 2013). Tambie´n se encuentran alternativas con
modelos hı´bridos, en donde se combinan dos o ma´s represen-
taciones con el fin de encontrar una nueva que presente mejor
desempen˜o. Por ejemplo, varios autores (Sadaei et al., 2014;
Hanmandlu and Chauhan, 2011; Hu et al., 2015; Kapgate and
Mohod, 2014; He et al., 2016), realizan la prediccio´n a corto
plazo empleando redes neuronales, sistemas expertos o lo´gica
difusa, junto a un modelo estadı´stico. Tanto las aproximacio-
nes estadı´sticas como aquellas basadas en sistemas inteligentes
basan sus soluciones en una hipo´tesis de comportamiento es-
toca´stico de los feno´menos que generan los datos.
Una de las limitaciones de los me´todos basados en siste-
mas inteligentes es el requerimiento de una gran cantidad de
datos para la sintonizacio´n de los modelos. Adema´s, los algo-
ritmos de sintonizacio´n requieren la solucio´n de problemas de
optimizacio´n con alta carga computacional. Este trabajo propo-
ne el desarrollo de modelos no lineales para la prediccio´n de la
demanda ele´ctrica a corto plazo basados en la teorı´a de estima-
cio´n Set Membership descrita en (Milanese and Novara, 2004).
Las te´cnicas Set Membership son u´tiles para la construccio´n de
modelos a partir de datos con los que no es posible garantizar
que la fuente de informacio´n presenta un comportamiento es-
toca´stico y en situaciones en las que no se cuenta con grandes
cantidades de datos histo´ricos. La hipo´tesis fundamental en esta
aproximacio´n es que los datos esta´n afectados por ruido acota-
do en algu´n tipo de norma. Este tipo de sen˜al es conocida como
UBB (Unknown But Bounded) por su sigla en ingle´s. En este
trabajo se asume que las medidas de demanda de energı´a esta´n
acotadas por ruido de amplitud limitada, sin requerir considera-
ciones sobre sus caracterı´sticas estoca´sticas.
Los modelos desarrollados esta´n compuestos por una com-
ponente perio´dica, construida a partir de un ana´lisis espectral de
la serie de tiempo y una componente auto-regresiva generada
por un modelo no-parame´trico construido mediante el me´todo
de identificacio´n propuesto por (Milanese and Novara, 2005).
Se presentan dos tipos de modelos tipo caja negra. El primero
se construye a partir de un conjunto de datos de taman˜o fijo,
obtenido al inicio del experimento. El segundo es un modelo
adaptable que incorpora datos frescos al conjunto de identifica-
cio´n en cada iteracio´n del algoritmo.
Dado que los modelos desarrollados son no-parame´tricos,
no se requiere de algoritmos complejos de estimacio´n. En este
trabajo se describen los algoritmos para estimar los dos u´ni-
cos para´metros requeridos por el me´todo propuesto. Adema´s,
se muestra co´mo estos me´todos son capaces de generalizar el
comportamiento de la serie de tiempos a partir de muy pocos
datos. Por otro lado, se propone un modelo en el que los datos
frescos pasan a ser parte de la base de datos que representa el
modelo no-parame´trico y co´mo esta modificacio´n permite me-
jorar considerablemente el desempen˜o del estimador.
La metodologı´a propuesta es aplicada a un caso de estu-
dio en Colombia y comparada con un modelo de prediccio´n
lineal. Particularmente, se estudia este enfoque para la serie de
consumo horario de energı´a ele´ctrica en el municipio de Que-
bradanegra (Colombia). Se dispone de ma´s de 13.000 muestras
de consumo a lo largo de tres an˜os. De e´stos, menos del 10 %
de las muestras son empleadas para la estimacio´n de los mode-
los, mostrando que estas te´cnicas son mucho ma´s eficientes en
comparacio´n con modelos como las redes neuronales, que re-
quieren una gran cantidad de datos en la fase de entrenamiento.
Los resultados muestran que los modelos basados en te´cnicas
Set Membership ofrecen un desempen˜o superior al predictor li-
neal y adema´s, que el modelo adaptable mejora el desempen˜o
ante dı´as y valores atı´picos. En promedio, el error de estima-
cio´n se reduce en un 20 % respecto al desempen˜o de un modelo
lineal, cuando se emplea el modelo Set Membership esta´ndar.
Mientras que el modelo Set Membership adaptable propuesto
en este trabajo reduce el error promedio en un 50 %.
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El articulo esta´ organizado de la siguiente manera: Seccio´n
2: Algoritmo de estimacio´n Set Membership adaptable; Seccio´n
3: Presentacio´n del caso de estudio y sus resultados; Seccio´n 4:
Conclusiones y trabajos futuros.
2. Estimacio´n Set Membership
En esta seccio´n se explica brevemente el me´todo de estima-
cio´n de modelos no-lineales mediante te´cnicas Set Members-
hip, para luego presentar el algoritmo adaptable propuesto en
este trabajo.
2.1. Teorı´a de estimacio´n Set Membership no lineal
Este me´todo de identificacio´n de sistemas dina´micos no-
lineales ha sido descrito detalladamente para sistemas con en-
tradas exo´genas en (Milanese and Novara, 2004) y para mode-
los de series de tiempo en (Milanese and Novara, 2005).
Conside´rese un sistema NARX (no lineal auto-regresivo
con entradas exo´genas), expresado de la forma:
yt = f0(wt) (1)
donde wt = [yt−1 · · · yt−ny ut · · · ut−nu ] es el vector de entradas y
salidas pasadas, siendo yt la salida y ut la entrada en el tiempo t,
respectivamente. ny y nu indican la cantidad de valores pasados
de entrada y salida que definen el orden del sistema.
Suponiendo que la funcio´n f0 que describe al sistema es
desconocida, se quiere encontrar una estimacio´n fˆ de f0 dado
un conjunto de mediciones:
y˜t = f0(w˜t) + dt t = 1, · · · ,N (2)
donde y˜t y w˜t son mediciones ruidosas de la salida y del vector
de entradas y salidas pasadas en el instante t. dt es el error en
en el modelo (1) causado por el ruido en los datos.
A pesar de que la funcio´n f0 que representa el sistema es
desconocida, se realizan las siguientes hipo´tesis:
f0 es una funcio´n Lipschitz-continua y su gradiente esta´ aco-
tado por una constante γ, i.e.,
f0 ∈ F(γ)=˙{ f ∈ C1(W) : || f ′(w)|| ≤ γ,∀w ∈ W} (3)





es la norma euclidiana y W es un conjunto acotado que define
el dominio de f .
El error en el modelo esta´ acotado en norma infinito por la
sen˜al εt
DN ∈ D=˙{[d1, · · · , dN] : |dt | ≤ εt, t = 1, · · · ,N}. (4)
En la teorı´a de estimacio´n Set Membership es importante
identificar el conjunto de sistemas factibles (Feasible Systems
Set-FSS), es decir, el conjunto de todos los sistemas consis-
tentes con las hipo´tesis, eqs. (3) and (4), y los datos, eq. (2):
FS S N = { f ∈ F(γ) : |y˜t − f (w˜)| ≤ εt, t = 1, · · · ,N}
Un resultado fundamental en esta formulacio´n es que, si las
hipo´tesis son ciertas, se cumple que: FS S T , ∅ y f0 ∈ FS S T .
Es decir que el verdadero sistema pertenece al conjunto de siste-
mas factibles. Adicionalmente, se tiene que para cualquier valor
de su argumento w ∈ W, f0(w) esta´ acotada como:
f (w) ≤ f0(w) ≤ f (w),∀w ∈ W (5)
siendo:
f (w) = sup
f∈FS S N
f (w) (6)
f (w) = ı´nf
f∈FS S N
f (w) (7)
f (w) y f (w) son cotas de f0(w), evaluadas como:
f (w) = mı´n
t=1,··· ,N
(ht + γ||w − w˜t ||) (8)
f (w) = ma´x
t=1,··· ,N
(ht − γ||w − w˜t ||) (9)
ht = y˜t + εt (10)
ht = y˜t − εt (11)
La estimacio´n o´ptima de f0(w) esta´ dada por:
fˆc(w) =
f (w) + f (w)
2
(12)
Adema´s, en (Milanese and Novara, 2004) se demuestra que:
f (w) y f (w) son cotas o´ptimas de f0(w).
f (w) y f (w) son Lipzchitz continuas.
fˆc es una aproximacio´n o´ptima de f0 para toda norma Lp(W)
con p ∈ [1,∞].
donde el criterio o´ptimo es:




|| f − fˆ ||p. (13)
Observacio´n: El enfoque Set Membership permite obtener
un modelo no-parame´trico. Es decir, el modelo esta´ embebido
en los datos y depende u´nicamente de los valores de εt y γ. El
siguiente teorema permite validar (o invalidar) cualquier pareja
de estos valores.
Teorema 1. Las condiciones necesarias y suficientes que ga-
rantizan que FS S T , 0, a partir de los datos disponibles en
(2), son:
Condicio´n necesaria:
f (w˜t) ≥ ht, t = 1, · · · ,N. (14)
Condicio´n suficiente:
f (w˜t) > ht, t = 1, · · · ,N. (15)
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Demostración: Ver (Milanese and Novara, 2004). 
En el caso en que la cota del error se considere invarian-
te con el tiempo, este teorema permite construir una superficie
en el espacio (εt, γ), la cual separa los para´metros inva´lidos de





εt y γ deben ser seleccionados dentro de la regio´n de valores
va´lidos.
Una vez definidas y validadas las hipo´tesis sobre εt y γ, la
calidad de un estimador se mide como el error resultante sobre
datos nuevos, no usados para construir el modelo. En particular
se evalu´a el error cuadra´tico medio (RMSE),
RMS E =
√∑N
t=1 (y˜t − yˆt)2
N
(17)






| y˜t − yˆt
y˜t
| ∗ 100 (18)
E´stas son las medidas ma´s empleadas en la literatura de es-
timacio´n de demanda ele´ctrica.
A continuacio´n se presenta un algoritmo que permite cons-
truir una superficie de validacio´n de la forma (16) a partir de un
conjunto de datos de la forma (2).
No´tese que el algoritmo 2.1 presenta cuatro lazos anidados
para validar una serie de hipo´tesis (ε, γ) a partir de un conjunto
de datos con N muestras. Los dos ciclos internos deben reco-
rrer en su totalidad el conjunto de identificacio´n, por lo que su
complejidad es al menos O(N2). Este proceso es computacio-
nalmente demandante, sin embargo, se trata del proceso de va-
lidacio´n de hipo´tesis que se realiza fuera de lı´nea para ajustar el
modelo.
Una vez definidos los para´metros (ε, γ), se cuenta con un
modelo no-parame´trico que permite estimar la salida futura del
sistema dado un vector cualquiera de datos pasados de entrada
y salida. El siguiente algoritmo permite evaluar la estimacio´n
o´ptima de f0(w), para cualquier nuevo valor de entrada w.
El algoritmo 2.2 contiene un u´nico ciclo que recorre el con-
junto de datos de identificacio´n. Su complejidad es O(nN) don-
de n es la dimensio´n del vector w. En caso de que el conjunto
de identificacio´n resulte demasiado grande y el tiempo de ca´lcu-
lo sea prohibitivo para su aplicacio´n en lı´nea, existen me´todos
de ejecucio´n ra´pida de modelos tipo Set Membership, ver por
ejemplo (Castano and Ruiz, 2013).
2.2. Modelo Set Membership adaptable
En este apartado se propone un modelo adaptable basado en
la teorı´a de estimacio´n Set Membership. A diferencia del mo-
delo presentado en la seccio´n anterior, en el cual el conjunto
de datos de identificacio´n definido en (2) es fijo y el algoritmo
2.2 evalu´a las cotas o´ptimas de estimacio´n sobre las N muestras
disponibles, en el modelo propuesto el conjunto de identifica-
cio´n es actualizado con nuevas muestras en cada iteracio´n de la
prediccio´n.
El algoritmo 2.3 muestra co´mo se ejecuta la solucio´n adap-
table propuesta. No´tese que en este algoritmo se ejecutan dos
ciclos que recorren conjuntos diferentes de muestras entrada-
salida. El primer ciclo, indizado por j, recorre las N muestras
disponibles en el conjunto de identificacio´n. Mientras que el se-
gundo ciclo, indizado por k, recorre las M muestras obtenidas
en las ejecuciones pasadas del estimador entre t − M y t − 1.
Algoritmo 2.1 Validacio´n de hipo´tesis
function Validacio´n
for ε = minerror : maxerror




∆γ = γU − γL
γ = (γU + γL)/2
while ∆γ ≥ tol
f lag = 0;
for i = 1 : N
// para todas las muestras del conjunto de
identificacio´n//
w = w˜i; // para el dato i-e´simo //
fu = +∞; // Cota superior //
fd = −∞; // Cota inferior //
for j = 1 : N
if i , j
// Cotas dados (w˜ j, y˜ j) //
fs = y˜ j + ε + γ||w − w˜ j||;
fi = y˜ j − ε − γ||w − w˜ j||;
// Actualizacio´n de cotas //
fu = mı´n( fu, fs);
fd = ma´x( fd, fi);
end if
end for
// Verificacio´n de condicio´n suficiente //
if fu ≤ y˜i − ε; // hipo´tesis falsa //




if f lag == 1; // hipo´tesis falsa //
γL = γ;
else ; // hipo´tesis valida //
γU = γ;
end if
∆γ = γU − γL;
γ = (γU + γL)/2;
end while
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Algoritmo 2.2 Ejecucio´n modelo Set Membership
function fˆc = S M(w, γ, ε)
// Definicio´n de cotas //
fu = +∞; // Cota superior //
fd = −∞; // Cota inferior //
for j = 1 : N
// Cotas dados (w˜ j, y˜ j) //
fs = y˜ j + ε + γ||w − w˜ j||;
fi = y˜ j − ε − γ||w − w˜ j||;
// Actualizacio´n de cotas //
fu = mı´n( fu, fs);
fd = ma´x( fd, fi);
end for
// Evaluacio´n de estimacio´n central //
fˆc = ( fu + fd) ∗ 0,5
end function
Algoritmo 2.3 Set Membership adaptable
function fc = S M(wt, γ, ε)
// Definicio´n de cotas //
fu = +∞; // Cota superior //
fd = −∞; // Cota inferior //
for j = 1 : N
// Cotas dados (w˜ j, y˜ j) //
fs = y˜ j + ε + γ||w − w˜ j||;
fi = y˜ j − ε − γ||w − w˜ j||;
// Actualizacio´n de cotas //
fu = mı´n( fu, fs);
fd = ma´x( fd, fi);
end for
for k = 1 : M
// Cotas dados (wk, yk) //
fs = yt−k + ε + γ||w − wt−k ||;
fi = yt−k − ε − γ||w − wt−k ||;
// Actualizacio´n de cotas //
fu = mı´n( fu, fs);
fd = ma´x( fd, fi);
end for
// Evaluacio´n de estimacio´n central //
fc = ( fu + fd) ∗ 0,5
// Actualizacio´n de conjunto de datos //
y = [y2:M−1; y˜t−1]
w = [w2:M−1; w˜t−1]
end function
Este incremento en las muestras disponibles permite redu-
cir el error de prediccio´n debido a que los datos que se agregan
al conjunto de identificacio´n contienen informacio´n del com-
portamiento reciente de la serie de tiempo. En cuanto a la com-
plejidad computacional del algoritmo, esta se incrementa como
O(n(N + M)) dado que los dos ciclos requeridos para obtener
la estimacio´n se ejecutan de forma secuencial. Es importante
resaltar que para que este modelo sea va´lido, se debe cumplir
que las nuevas muestras de demanda no invaliden los valores
de εt y γ. De esta manera no se requiere ejecutar nuevamente el
algoritmo de validacio´n, lo cual incrementarı´a la complejidad
del mismo, limitando su aplicacio´n en lı´nea.
3. Caso de estudio: Quebradanegra
En esta seccio´n se describe la aplicacio´n de los algoritmos
de estimacio´n presentados, en la prediccio´n de demanda horaria
de energı´a ele´ctrica en datos reales. Primero se describe la base
de datos empleada y el tratamiento de los datos antes de la cons-
truccio´n de los modelos. A cada conjunto de datos se le realizo´
la eliminacio´n de las componentes perio´dicas, el manejo de los
valores atı´picos y la normalizacio´n. En segundo lugar, se mues-
tra el desempen˜o ofrecido por cada estimador y se analizan los
resultados.
3.1. Descripcio´n de los datos y procesamiento preliminar
Los datos utilizados en este caso de estudio corresponden a
la demanda horaria de energı´a ele´ctrica del municipio de Que-
bradanegra, localizado en la regio´n central de Colombia, con
una altitud de 1244 metros sobre el nivel del mar y una tempe-
ratura media de 19oC. La base de datos disponible contiene los
datos de demanda de energı´a con resolucio´n horaria en el perio-
do comprendido entre Febrero de 2014 hasta Febrero de 2016
de la subestacio´n U´tica, circuito de Quebradanegra. Adema´s,
se cuenta con datos climatolo´gicos como radiacio´n solar y tem-
peratura para el periodo entre Enero y Diciembre de 2014. La
informacio´n de la demanda ele´ctrica fue suministrada por la
Empresa de Energı´a de Cundinamarca (EEC) y los datos meteo-
rolo´gicos por el Instituto de hidrologı´a, meteorologı´a y estudios
ambientales de Colombia (IDEAM).
En la Tabla 1 se presenta el nu´mero de muestras que se tie-
nen para cada an˜o; los datos de la demanda de energı´a ele´ctrica
horaria se muestra en la Figura 1; mientras que las variables
meteorolo´gicas como la radiacio´n solar horaria, radiacio´n solar
promedio y temperatura horaria, del an˜o 2014 se presentan en
la Figura 2.





En las figuras 1 y 2 se evidencia la presencia de algunos
valores atı´picos. Adema´s, debido a fallas tecnolo´gicas, existen
intervalos de tiempo en donde no hay informacio´n registrada.
Por ejemplo, el registro de temperatura para el an˜o 2014 pre-
senta registro de 0◦C durante 130 muestras del mes de enero.
Las muestras fueron separadas en varios conjuntos de datos,
en los que no se presentan ma´s de tres datos ausentes de forma
consecutiva. Esta agrupacio´n se muestra en la Tabla 2. Allı´ se
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Figura 1: Muestras de demanda de energı´a ele´ctrica disponibles
Figura 2: Variables meteorolo´gicas disponibles para el an˜o 2014
sen˜ala el taman˜o de cada conjunto y los eventos significativos,
donde Fest hace referencia a la cantidad de dı´as festivos en el
intervalo; Atı´picos corresponde a los dı´as que presentan ma´s
de 3 horas consecutivas con valores muy altos y Out indica el
nu´mero de datos que se encuentran con valores en cero.
Los datos disponibles fueron divididos en conjuntos cuyo
taman˜o depende de la disponibilidad de datos continuos sin
muestras faltantes. Los dos conjuntos ma´s extensos se selec-
cionan como datos de identificacio´n. El conjunto denominado
D1 corresponde al mes de marzo de 2014 y contiene 880 mues-
tras. El conjunto D2 corresponde al mes de agosto de 2014 y
contiene 648 muestras. Estos dos conjuntos contienen el 11 %
de los datos y como se vera´ ma´s adelante, resultan suficientes
para construir modelos de prediccio´n de demanda para el caso
de estudio. El restante 89 % de la informacio´n se emplea para
realizar la validacio´n de los modelos.
Debido a que la serie de tiempo presenta componentes pe-
rio´dicas, se procede a realizar un procesamiento preliminar de
la informacio´n con el fin de eliminar esta componente de la si-
guiente manera:
Los datos presentan un valor promedio diferente de cero, co-
rrespondiente a la demanda media de energı´a horaria. Pa-
ra contrarrestar esto, se realiza la sustraccio´n de la media







Se debe resaltar que en la evaluacio´n de la media se emplea
todo el conjunto de datos disponible.
Para eliminar la estacionalidad se busca una representacio´n
de la funcio´n mediante una combinacio´n lineal de m armo´ni-
cas a partir de un ana´lisis espectral de los datos. El modelo




(αisen( fit) + βicos( fit)) (20)










sen( f1t1) · · · sen( fmt1) cos( f1t1) · · · cos( fmt1)
sen( f1t2) · · · sen( fmt2) cos( f1t2) · · · cos( fmt2)



















Donde yˆpt es la estimacio´n de la componente perio´dica de la
demanda para el tiempo t, fi cada una de las frecuencias don-
de la serie presenta energı´a y αi y βi son coeficientes que se
deben estimar a partir de los datos.
Dado un conjunto de datos, la ecuacio´n (20) se puede escri-
bir de forma matricial como se muestra en la expresio´n (21),
siendo N el taman˜o del conjunto de datos.
Para identificar las m frecuencias [ f1, f2, . . . , fm] presentes en
la serie de tiempo, se realiza un ana´lisis espectral de los da-
tos del conjunto D1. El periodograma se muestra en la parte
superior de la Figura 3. Los picos marcados indican las com-
ponentes con mayor energı´a que en este caso corresponden a
periodos de 24, 12, 8, 6, 5, 4 y 3.5 horas. Finalmente, para
estimar los coeficientes del modelo (20) se formula un pro-
blema de mı´nimos cuadrados, minimizando la distancia entre
la demanda medida luego de sustraer la media y la sen˜al pe-
rio´dica:




(y˜t − ymean − yˆpt )2 (22)
A partir de los coeficientes αi y βi obtenidos como solucio´n
de (22) se genera una nueva serie de tiempo y˜npt , eliminando
la componente perio´dica:
y˜npt = y˜t − yˆpt − ymean. (23)
La Figura 3 en la parte inferior muestra el resultado de la eli-
minacio´n de la componente perio´dica en un subconjunto de
D1.
Para la eliminacio´n de los valores atı´picos au´n presentes en
la serie se emplea un filtro de media mo´vil, (Dang, 2014). Final-






Siendo scale = ma´x |y˜npj |, j = 1, 2, . . . ,N.
3.2. Estimadores de la serie de tiempo
Una vez procesados los datos se construyen los modelos
auto-regresivos que permiten obtener la prediccio´n de deman-
da horaria. Se desarrollan tres modelos: una primera aproxima-
cio´n mediante un estimador lineal, una segunda aproximacio´n
empleando un modelo no lineal Set Membership a partir de un
conjunto de datos fijo y por u´ltimo, un modelo Set Membership
no lineal adaptable.
A partir de los conjuntos D1 y D2 descritos previamente, se
realiza la construccio´n de los modelos y su validacio´n cruzada.
Finalmente, el desempen˜o de los predictores se evalu´a emplean-
do la totalidad de los datos disponibles.
3.2.1. Modelo lineal
En principio, se construye un filtro de Wiener que permite
estimar la demanda de la siguiente hora mediante un modelo




θiy˜et−i + ηt, (25)
asumiendo que ηt es ruido blanco Gaussiano.
La estructura de este modelo esta´ definida por la cantidad n
de valores pasados de la variable y˜e que se emplean para obtener
la estimacio´n. Para determinar el mejor orden n se construyen
modelos de diferentes ordenes, entre n = 1 y n = 6, a partir de
los conjuntos de datos D1 y D2, seleccionados para la estima-
cio´n. Enseguida se evalu´an los errores RMSE y MAPE, defini-
dos en (17) y (18), empleando validacio´n cruzada. Los errores
obtenidos se muestran en la Figura 4. Se observa que para el
Tabla 2: Grupos de datos de demanda ele´ctrica usados para la construccio´n y validacio´n de estimadores
An˜o Mes Dı´a inicio Dı´a Fin No Datos Eventos Significativos An˜o Mes Dı´a inicio Dı´a Fin No Datos Eventos Significativos
2014 Febrero 1 28 672 1 Atı´pico 2014 Agosto.1 (D2) 8 30 648 1 Fest, 9 Out, 4 Atı´picos
2014 Febrero.1 14 28 360 8 Out 2014 Octubre 1 31 744 1 Fest, 1 Atı´pico
2014 Marzo 1 7 168 4 Atı´picos 2014 Noviembre 1 30 720 2 Fest
2014 Marzo.1 (D1) 23 28 880 2 Atı´picos 2014 Diciembre 1 31 744 4 Fest, 5 Out, 1 Atı´pico
2014 Abril 4 30 648 Semana Santa 2015 Enero 1 31 744 2 Fest, 1 Out
2014 Abril.1 4 10 240 - 2015 Febrero 1 28 672 -
2014 Abril.2 11 20 240 Semana Santa 2015 Marzo 1 28 672 1 Fest, 1 Out
2014 Abril.3 21 30 168 - 2015 Octubre 16 31 384 -
2014 Mayo.1 1 20 480 1 Fest, 4 Atı´picos 2015 Noviembre 1 30 720 2 Fest, 1 Atı´pico
2014 Mayo.2 24 31 192 1 Atı´pico 2015 Diciembre 1 31 744 4 Fest
2014 Junio 1 30 720 3 Fest, 9 Out 2016 Enero 1 31 744 2 Fest, 2 Out
2014 Julio 1 31 744 3 Atı´picos 2016 Febrero 1 29 696 2 Atı´picos
2014 Agosto 1 22 528 5 Fest, 2 Out
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Eliminación de componente periódica
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Figura 3: (Arriba) Espectro de la serie de tiempo D1. (Abajo) Serie de tiempo medida (+), aproximacio´n perio´dica (linea continua), residuo no perio´dico ().
modelo obtenido a partir de los datos D1 el error se reduce sig-
nificativamente al pasar de 2 a 3 valores pasados de la sen˜al en
el regresor, tanto el RMSE como el MAPE se reducen en 1,3 %.
Sin embargo, no se presenta una mejora considerable al incre-
mentar la longitud por encima de 3. Para el modelo obtenido a
partir del conjunto de datos D2 el error sobre los datos de iden-
tificacio´n no varı´a significativamente con el orden n, mientras
que el error sobre datos nuevos aumenta un 1,4 % al pasar de 2
a 3 regresores.
Con base en el ana´lisis anterior se selecciona un orden n = 3
y se realiza la validacio´n de los filtros de Wiener en los conjun-
tos de datos de la Tabla 2 no usados para la construccio´n de los
modelos. Los resultados se muestran en la Figura 5, en donde
se evidencia que los porcentajes de error son menores para el
filtro disen˜ado a partir del conjunto D1, siendo el MAPE pro-
medio de 3.9 % en comparacio´n con un error del 5.7 % obtenido
al emplear el conjunto D2 para construir el filtro.
Adicionalmente, se realizaron otras pruebas que incluyen
variables meteorolo´gicas como variables del modelo lineal. Los
resultados indican que la inclusio´n de estas variables no mejo-
ra los porcentajes de error en validacio´n. Por consiguiente, se
establece que es suficiente emplear la demanda de las 3 horas
anteriores para realizar una prediccio´n adecuada de la demanda
de energı´a ele´ctrica. Asimismo, se puede afirmar que el conjun-
to de datos D1 contiene ma´s informacio´n que D2, debido a que
los porcentajes de error calculados en validacio´n siempre son
menores para dicho conjunto.
3.2.2. Modelo no lineal Set Membership
En este caso, el objetivo es construir un modelo no-lineal
autoregresivo de la forma:




t−2, . . . , y˜
e
t−n]) + dt (26)
siguiendo la formulacio´n presentada en la Seccio´n 2.
En primer lugar, se realiza la validacio´n y seleccio´n de las
hipo´tesis sobre εt y γ para diferentes longitudes n del regresor.
Para esta prueba se emplea el conjunto de datos D1 consideran-
do que obtuvo mejor desempen˜o con los filtros de Wiener cons-
truidos a partir de este conjunto. Los resultados se presentan en
la Figura 6. Allı´ se puede apreciar que todas las superficies de
validacio´n presentan una pendiente alta para valores pequen˜os
de εt y luego el mı´nimo valor validado de γ decrece lentamen-
te al aumentar la cota del error. Sin embargo, cuando se usan
6 o ma´s valores pasados de la demanda en el regresor, γ∗ con-
tinu´a decreciendo, lo que indica un sobre-ajuste del modelo a
los datos.
Para seleccionar una dimensio´n del regresor que no genere
sobre-ajuste se efectu´a la validacio´n cruzada entre los modelos
obtenidos a partir de los conjuntos D1 y D2. Empleando los
valores validados de εt y γ encontrados para cada regresor, se
calcula el error RMSE sobre el conjunto no usado para construir
el modelo. En las Tablas 3 y 4 se muestra el error de validacio´n
y los valores de εt y γ empleados para cada conjunto de datos.
A partir de esta prueba se determina trabajar con un regresor de
dimensio´n 2, dado que el error en validacio´n aumenta al usar
ma´s valores pasados de demanda en el modelo.
Para evitar que nuevos datos invaliden las hipo´tesis, los va-
lores de γ validados son incrementados en un 10 % para cada
modelo, estableciendo como para´metros definitivos los presen-
tados en la Tabla 5.
En una etapa siguiente, se adicionan como entrada al mode-
lo las variables meteorolo´gicas mostradas en la Figura 2, obte-
niendo un predictor de la forma,




t−2, . . . , y˜
e
t−n, u˜t−1, u˜t−2, . . . ]) + dt. (27)
Donde u˜t corresponde a las sen˜ales meteorolo´gicas medidas en
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Figura 4: Errores RMS y MAPE en validacio´n usados determinar el orden del Filtro de Wiener. Conjunto de datos D1 (arriba) y D2 (abajo).
el tiempo t. El objetivo es disminuir el error de estimacio´n al
incluir esta informacio´n en la prediccio´n.
Tabla 3: Error en validacio´n para el modelo Set Membership construido a partir
de D1
n εt γ % RMSE MAPE
2 0.09 4.02 2.99 2.33
3 0.05 3.81 3.44 2.70
6 0.05 1.70 5.19 4.40
9 0.04 1.77 6.21 5.41
12 0.03 1.39 6.93 6.12
18 0.12 0.77 7.99 6.97
Dado que se dispone de 3 sen˜ales diferentes: temperatura,
radiacio´n solar instanta´nea y radiacio´n solar promedio, es posi-
ble construir diferentes arreglos de sen˜ales como ingreso u˜t. La
Tabla 6 muestra las posibles combinaciones de entradas evalua-
das y la Tabla 7 muestra el error sobre los datos de identifica-
cio´n, cuando se incluyen variables meteorolo´gicas en modelos
de diferente orden. Se verifica que el error sobre el conjunto
de identificacio´n disminuye respecto al modelo que solo usa la
demanda pasada como entrada. Sin embargo, el error sobre el
conjunto de datos de validacio´n muestra un comportamiento di-
verso.
En la Tabla 8 se presentan los errores sobre el conjunto de
validacio´n al fijar n = 2 como longitud del regresor para todas
las entradas. Se puede afirmar que al incluir las variables me-
teorolo´gicas, el error ante datos nuevos aumenta en todos los
casos. No´tese que el mejor desempen˜o se obtiene con el conjun-
to Var 1, es decir cuando solo se usa la demanda como entrada.
En consecuencia, se concluye que para el comportamiento de la
demanda en el caso de estudio, las variables meteorolo´gicas no
contienen informacio´n relevante y resulta ma´s efectivo realizar
la prediccio´n so´lo con la informacio´n de la demanda de energı´a
ele´ctrica.
Tabla 4: Error en validacio´n para el modelo Set Membership construido a partir
de D2
n εt γ % RMSE MAPE
2 0.16 4.96 4.74 3.81
3 0.12 3.27 5.12 4.08
6 0.10 2.45 7.07 5.08
9 0.07 2.06 9.19 6.78
Tabla 5: Valores validados y seleccionados de  y γ
Datos εt γ validado γ seleccionado
D1 0.09 4.02 4.42
D2 0.16 4.96 5.45
3.2.3. Modelo no lineal Set Membership adaptable
Una vez definida la estructura y los para´metros del mode-
lo no lineal, se implementa la estrategia adaptable propuesta en
el algoritmo 2.3. Para cada conjunto de validacio´n (Tabla 2), el
conjunto de datos se incrementa a medida que el estimador se
ejecuta, es decir que M se inicia como M = 0 y se incremen-
ta a medida que se ejecuta el algoritmo sobre cada conjunto de
validacio´n. Los errores RMSE y MAPE sobre cada uno de los
conjuntos disponibles (Tabla 2) se presentan en la Figura 7. A
partir de estos resultados se puede afirmar que el modelo Set
Membership adaptable presenta el mejor desempen˜o.



































































































































































































Modelo 2 - Año:2015-2016
RMSE MAPE
Figura 5: Error de prediccio´n de los modelos lineales Conjunto de datos D1 (izquierda) y D2 (derecha)




































Figura 6: Resultado de la validacio´n de hipo´tesis sobre εt y γ con base en D1.
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El modelo adaptable obtenido a partir de D1, presenta un
MAPE inferior al del modelo SM original en 21 de los conjun-
tos de validacio´n. En promedio la reduccio´n de error fue del
1.5 %. Por su parte, el modelo adaptable obtenido a partir del
conjunto D2 presento´ una reduccio´n de error del 0.66 %, decre-
mentando el MAPE en los 24 grupos de validacio´n.
Tabla 6: Conjuntos de variables meteorolo´gicas disponibles
Nombre Variables asociadas
Var 1 Solo Demanda
Var 2 Temperatura
Var 3 Radiacio´n
Var 4 Radiacio´n Promedio
Var 5 Radiacio´n y radiacio´n promedio
Var 6 Radiacio´n y Temperatura
Var 7 Temperatura y radiacio´n promedio
Evaluando los errores obtenidos, es de resaltar que los por-
centajes de error ma´s bajos se logran con el modelo 1, conclu-
yendo que las muestras de esta representacio´n contienen ma´s
informacio´n que permite una mejor adaptacio´n a los posibles
cambios que se puedan presentar al momento de realizar la pre-
diccio´n de la demanda ele´ctrica. Un claro ejemplo de esto se
evidencia al momento de predecir el mes de Febrero-2014, el
cual muestra el dı´a ma´s atı´pico de toda la serie de tiempo que
se evaluo´ y cuyos valores de demanda de energı´a ele´ctrica esta´n
muy lejanos de los dı´as vecinos. El modelo D1 es capaz de pre-
decir este cambio inesperado, mientras que el modelo D2 no
se adapta a este, presentando el mayor porcentaje de error de
prediccio´n de demanda en este mes.
Tabla 7: Error RMS sobre datos de identificacio´n incluyendo variables meteo-
rolo´gicas para diversas longitudes de regresor.
Var n = 2 n = 3 n = 6 n = 9
1 1.65 1.57 1.38 1.29
2 1.21 1.12 1.11 0.76
3 1.13 1.02 0.98 0.66
4 1.65 1.56 1.69 1.29
5 1.13 1.02 0.98 0.66
6 1.12 1.01 0.97 0.65
7 0.70 0.57 0.58 0.26









En la Figura 8 se muestra la prediccio´n de demanda para tres
tipos de dı´as: bueno, regular y mal desempen˜o, obtenidas con el
modelo D1. Para un dı´a de buen desempen˜o el MAPE ma´s bajo
es de 1.3 % obtenido con el modelo SM adaptable, comparado
con 1.5 % que se obtiene con el modelo SM original. Mientras
que en el dı´a de mal desempen˜o se tiene un MAPE de 8.4 % con
el modelo SM adaptable y 14.5 % con el modelo SM original.
La Figura 9 resume el comportamiento de los tres estima-
dores desarrollados a partir del conjunto D1. Para cada modelo
se presenta el MAPE promedio sobre todos los conjuntos de va-
lidacio´n, el error ma´ximo y el error mı´nimo. Se observa que el
modelo SM original presenta la mayor variabilidad. Aunque su
error promedio es menor que el del modelo lineal, en algunos
conjuntos presenta un error muy alto, llegando a ser el doble
del error presentado por el estimador lineal. Por otro lado, el
modelo SM adaptable es el que presenta mejor desempen˜o y
consistencia.
4. Conclusiones
En este trabajo se desarrollo´ un me´todo de estimacio´n no
lineal por te´cnicas Set Membership aplicado a la prediccio´n de
la demanda de energı´a ele´ctrica. Se propuso una modificacio´n
que permite al modelo Set Membership adaptarse a la informa-
cio´n ofrecida por datos recientes. Se elaboro´ un caso de estudio
donde la te´cnica propuesta mostro´ mejor desempen˜o en te´rmi-
nos de error de prediccio´n, al compararlo con un modelo lineal
autorregresivo y una aproximacio´n esta´ndar Set Membership.
Asimismo, una ventaja destacable de este nuevo algoritmo es
que requiere pocos datos para efectuar el proceso de identifi-
cacio´n. Estos beneficios se deben a que el modelo se alimenta
de la prediccio´n de la demanda que se realiza en los instantes
previos, permitiendo que se adapte al comportamiento que van
teniendo los datos.








Día de buen desempeño
Demanda MAPE(1.504%) MAPE(1.352%)






Día de regular desempeño
Demanda MAPE(3.036%) MAPE(2.97%)






Día de mal desempeño
Demanda MAPE(14.503%) MAPE(8.358%)
Figura 8: Ejemplo de comportamiento de los estimadores obtenidos a partir de
D1.





































































Modelo 1 - Año:2014




















































Modelo 1 - Año:2015-2016
RMSE MAPE RMSE-Adaptativo MAPE-Adaptativo
Figura 7: Error en validacio´n sobre todos los datos disponible para los modelos no-lineales estimados a partir de D1.
Con respecto al caso de estudio, las variables meteorolo´gi-
cas propias del municipio donde se tomaron los datos no apor-
taron informacio´n relevante a la prediccio´n. Los mejores resul-
tados se obtuvieron empleando u´nicamente como variable de
entrada los valores previos de demanda ele´ctrica. La dimensio´n
del regresor requerido es menor al utilizar un modelo no lineal,
en comparacio´n con un modelo auto-regresivo lineal.












Figura 9: Resumen del error RMS en datos de validacio´n para los tres estima-
dores desarrollados. Error promedio (o), error ma´ximo (ᵀ) y error mı´nimo (⊥).
Como trabajos futuros se propone evaluar el modelo desa-
rrollado con datos de demanda de cargas ubicadas en zonas 
con mayor variabilidad climática para determinar si el 
modelo Set Membership está en capacidad de utilizar esta 
información en la predicción.
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